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Приложение 3
к Регламенту организации дублирования 
сигнала о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны
Московской области


Порядок
организации деятельности Рабочей группы по вопросам дублирования сигнала о возникновении пожара в Подразделения

Рабочие группы создаются в пожарно-спасательных отрядах федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области и Территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас» для рассмотрения документов, поданных Заявителем 
на соответствие Техническим условиям и технической проверки подключения Объектовой станции к Оборудованию путем проверки прохождения на ПЦН дублирующего сигнала о возникновении пожара при срабатывании Системы пожарной сигнализации.
Персональный состав Рабочих групп в организациях, указанных в Приложении 1 к Регламенту утверждается приказами Главного управления МЧС России по Московской области и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».
В состав Рабочей группы входят: председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы, члены рабочей группы (не менее 3 человек), секретарь рабочей группы.
Решение Рабочей группы является правомерным, при участии в заседании 
не менее 75% персонального состава Рабочей группы.
Задачи Рабочей группы:
рассмотрение Заявлений на подключение Системы пожарной сигнализации 
к Оборудованию;
оценка соответствия Системы пожарной сигнализации Техническим условиям (заданию);
оценка технической возможности подключения Системы пожарной сигнализации к Оборудованию;
выдача рекомендаций по дооснащению Системы пожарной сигнализации для ее подключения к Оборудованию;
рассмотрение предложений по совершенствованию работы по подключению Системы пожарной сигнализации к Оборудованию;
допуск к работе с Оборудованием диспетчерского состава Подразделений, прошедшего подготовку и переподготовку в установленном порядке.
Полномочиями Рабочей группы являются:
принятие решения о возможности (невозможности) подключения Системы пожарной сигнализации к Оборудованию по итогам рассмотрения Заявления;
подписание Акта о подключении Системы пожарной сигнализации 
к Оборудованию;
направление мотивированного отказа Заявителю в подключении Системы пожарной сигнализации к Оборудованию с указанием причин отказа и рекомендаций по устранению недостатков;
визуальный осмотр установленной Системы пожарной сигнализации.
Организация деятельности Рабочей группы:
заседания проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц, по мере поступления Заявлений на подключение Системы пожарной сигнализации, а также при поступлении информации о неисправности подключенной Системы пожарной сигнализации к Оборудованию;
рассмотрение Заявлений на подключение Системы пожарной сигнализации 
к Оборудованию и принятие решений осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения;
[bookmark: _GoBack]в компетенцию рабочих групп не входит разработка компенсирующих мероприятий, в связи с отступлениями от требования нормативных документов 
по пожарной безопасности и Технических условий (задания);
по результатам рассмотрения Заявления принимаются решения по каждому Объекту защиты в отдельности. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% от присутствующего персонального состава;
Председатель Рабочей группы, а в случае его отсутствия – Заместитель председателя Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы 
и протокол заседания;
Секретарь Рабочей группы:
по указанию Председателя Рабочей группы осуществляет сбор членов Рабочей группы на заседание;
ведет протокол заседания Рабочей группы и подписывает его вместе со всеми членами Рабочей группы;
хранит документацию Рабочей группы;
готовит выписки из протокола заседания Рабочей группы и направляет 
их в адрес Заявителей не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Рабочей группы.
